PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700 - 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang
http://www.sumbarprov.go.id — email : pdeisb@sumbarprov.go.id

Nomor  : bA40/2002 - P2p6/1013 Padang, 4 Agustus 2023
Lampiran Muharram 1445 H
Perihal : Penyampaian Hasil Penilaian
Layak Pakai Bangunan SMAN 2
Solok
Yth, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah llI
Solok Raya
di-
SOLOK

Menindaklanjuti Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ill Solok Raya
Nomor : 800/2175/CDPW.II/VII-2023 tanggal 20 Juli 2023 perihal Permohonan
Penilaian Layak Pakai Bangunan SMAN 2 Solok. Mengingat telah terjadi kebakaran
SMAN 2 Solok tanggal 19 Juli 2023 pada ruang belajar dan ruang labor, maka tim
UPTD P2BG dan tim UPTD Labor dan Peralatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat telah turun ke lokasi SMAN 2 Solok tanggal 24
Juli 2023, kemudian sudah dilakukan pengecekan beton menggunakan hammer test
dan yang lainnya secara visual, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk kuda-kuda atap, atap, kusen pintu, dan jendela serta fasilitas lainnya pada
ruang belajar dan labor hangus terbakar.

2. Pada dinding bangunan, sebagian besar mengalami retak dan plesteran dinding
sudah ada yang terkelupas akibat terbakar.

3. Seluruh jaringan instalasi listrik hangus terbakar.

4. Untuk struktur bangunan depan dan belakang terdapat perbedaan, dimana bagian
depan kelas hasil pengamatan tim labor tidak terdapat kolom utama maupun balok,
yang ada hanya kolom praktis. Sedangkan bagian belakang ruang terdapat kolom
saja. Sehingga dikuatirkan pembesian ruang secara keseluruhan tidak saling
mengikat satu sama lain.

5. Kemudian jarak pembesian juga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.

6. Berdasarkan hasil pengujian tim Labor dan Peralatan pada kolom yang ada
sebanyak 4 (empat) titik didapat mutu beton yang diuji memenuhi syarat, namun
dikuatirkan dari terbakarnya beton mengakibatkan mutu beton dan besi tulangan
mengalami penurunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bila dilihat secara visual sudah tidak layak
pakai, namun dapat dilakukan rehab berat dengan pertimbangan harus melakukan
pengecekan yang lebih lanjut dan detail.

Demikian dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

IR, 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth;
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Pertinggal.
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Kepada Yth. Bapak Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

Melalui Sekretaris Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat

Dari Kepala UPTD P2BG Dinas BMCKTR Prov. Sumatera Barat

Tanggal 3 Agustus 2023

Nomor

Sifat -

Lampiran 1 (satu)

Perihal Permohonan Penilaian Layak Pakai Bangunan SMAN 2 Solok tanggal 20
Juli 2023

Persoalan 1. Bangunan yang dicek penilaian layak pakai SMAN 2 Solok terdiri

Pra anggapan

Permasalahan/
Fakta yang
Mempengaruhi

dari 2 ruang belajar kelas X, 2 ruang labor TIK dan 1 ruang OSIS.
Terhadap ruang diatas, telah terjadi kebakaran pada tanggal 19 Juli
2023 pukul 01.58 WIB.

Untuk sementara siswa belajar di masjid atau ruang yang dapat

dimanfaatkan sementara waktu.

. Ruang belajar kelas X, ruang labor TIK serta ruang OSIS dibangun
pada tahun 2001, dengan terjadinya pasca kebakaran tanggal 19
Juli 2023, melalui Surat Plh. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Il Solok Raya Nomor : 800/2175/CDPW.II/VII-2023
tanggal 20 Juli 2023 perihal Permohonan Penilaian Layak Pakai
Bangunan.kepada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Provinsi Sumatera Barat.

. Sehingga perlu dilakukan pengecekan, apakah ruang kelas dan
ruang labor tersebut masih layak pakai atau tidak.

. Pengecekan layak pakai bangunan dilakukan secara visual dengan
melihat langsung ke lokasi kebakaran yang didampingi oleh pihak
sekolah SMAN 2 Solok.

. Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tanggal 24 Juli 2023 UPTD
P2BG bersama dengan UPTD Labor dan Peralatan Dinas BMCKR
Provinsi Sumatera Barat telah mengujungi sekolah SMAN 2 Solok
dalam rangka pengecekan bangunan ruang kelas dan labor yang

terbakar.
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Kesimpulan

2 Informasi dari pihak sekolah SMAN 2 Solok, semula ruang labor
TIK merupakan ruang belajar biasa, namun karena keterbatasan
ruang beralih fungsi jadi ruang labor TIK, sedangkan ruang OSIS

memanfaatkan ruang pemisah antar hangunan kelas.

1. Hasil pengamatan dilapangan yang didampingi pihak sekolah

SMAN 2 Solok, kondisi bangunan yang terbakar :

® Untuk atap dan kuda - kuda bangunan kelas hangus

terbakar.

® Untuk kusen dan jendela bangunan kelas sama, hangus

terbakar.

® Untuk kondisi dinding bangunan sebagian mengalami retak

dan sebagian plesteran yang ada sudah terkelupas.
®  Seluruh jaringan instalasi listrik hangus.

® Peralatan yang ada dalam ruang kelas seperti meja, bangku,

komputer hangus terbakar.

® Sedangkan struktur bangunan depan dan belakang terdapat
perbedaan, dimana bagian depan kelas hasil pengamatan
bersama tim labor dan peralatan tidak terdapat kolom
maupun balok, sehingga yang ada hanya kolom praktis saja.
Sedangkan bagian belakang ruang kelas ada kolom saja.

® Untuk pengikat kuda - kuda hanya menggunakan besi stek,
kemudian untuk menutup stek tersebut dipasang batu - bata

sekeliling bangunan tesebut.

® Sehingga pembesian secara keseluruhan bangunan kelas

tidak saling mengikat satu sama lain.

2. Laporan Pengujian Hammer Test oleh Tim UPTD Laboratorium

Bahan Konstruksi sebagai berikut :

® Pengujian dilakukan sebanyak 4 ( empat ) titik sampel,
dimana 2 ( dua ) kolom inti dan 2 ( dua ) kolom praktis.

® Terhadap mutu beton yang di uji memenuhi syarat, namun
dikuatirkan terbakarmnya beton mengakibatkan mutu beton

jadi naik ( data terlampir ).

1. Mengingat bangunan ruang belajar dan ruang labor TIK strukturnya
tidak saling mengikat, dikuatirkan kekuatan bangunan menjadi tidak
merata. kemudian akibat terbakarnya beton, pembesian yang ada

terjadi pemuaian.



2. Kondisi dinding ruang sebagian besar sudah rapuh akibat terbakar,
sedangkan kuda - kuda atap, atap serta kusen pintu dan jendela
habis.

Saran : Bangunan ruang belajar dan ruang Labor TIK bekas kebakaran untuk
penilaian kelayakan pakai secara visual sudah tidak layak pakai,
namun apabila akan memanfaatkan kembali bekas bangunan ruang
kelas yang terbakar, perlu dilakukan rehab berat dengan terlebin

dahulu melakukan pengecekan lebih lanjut dan detail.

Demikian telaahan staf ini disampaikan, mohon berkenan Bapak memberikan saran dan
masukan hal tersebut diatas.

5\ KEPALA UPTD
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ERFA PUTRA, SE. MM
NIP. 19660504 199312 1 001
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LAPORAN

PENGUJIAN HAMMER TEST
Nomor. 623.3 /360 /UPTD-BMCKTR/ 2023

Pekerjaan :

Penilaian Layak Pakai Bangunan
Pasca Bencana Kebakaran SMAN 2 Solok

UPTD Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan dan Gedung

Juli 2023




\
“ ‘
o

—T1

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

JI. Taman Siswa No. 1. Padang 25138

i%{ -

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

623.3/36o /UPTD - BMCKTR /2023 Padang, 25 Juli 2023
Penting

1 (satu) rangkap

Penyampaian Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth,
Kepala
UPTD Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan dan Gedung
di -
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Kepala UPTD Pengawasan dan Pengendalian
Bangunan dan Gedung nomor : 34/UPTD-P2bg/V1l/2023 tertanggal, 21 Juli 2023
Perihal Pengujian Hammer Test untuk pekerjaan Penilaian Layak Pakai Bangunan
Pasca Bencana Kebakaran SMAN 2 Solok, maka dengan ini kami sampaikan hasil
Pemeriksaan yang telah dilakukan di UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas
Bina Marga, Cipta Karya dan tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan hasil
terlampir.

Demikian disampaikan agar dapat digunakan sebagaimana perlunya.
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Catatan :

- UPTD LBK hanya bertanggung jawab terhadap pengujian yang dilakukan
- Masa sanggah laporan maksimal 14 hari kerja sejak laporan diterbitkan

Tembusan :
1. Kepala UPTD LBK
2. Arsip
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FORMULIR

No. Formulir Form/B. 4

Terbitan/Revisi 1/ -

LP-1636-1DN

HASIL PEMERIKSAAN HAMMER TEST

Tanpgpal Revisi

Halaman 1 dan 1
UPTD LBK
Nomor. 623.3/360 /UPTD - BMCKTR/ 2023
Proyek/Pekerjaan . Panilaian Layak Pakal Bangunan Pasca Bencana Kebakaran SMAN 2 Solok
Peminta Jasa © UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung
No. Surat  34/UPTD-P2bg/Vil2023
Tanggal Surat - 21 Juli 2023
Tanggal Pengujian 24 Juli 2023
Mutu Beton -
Standar Acuan © SNI ASTM C 805 : 2012 dan SNI 30 - 4430 - 1997
Jenis Alat © Hammer Test Type N
Diuji Oleh * Isman
HASIL TEST
Compresive strength Tegangan
No.|Bagian Konstruksi (Sudut) Pembacaan Nilal Standar| Koreksl Koreksl |Tegangan Tegak| Beton | Keterangan
Pukulan Hammer Rata-rata | Deviasi | Pembacaan| Alat Karaktenstk Rencana
=x-(164(1.234 1 T (kg/em’) (kg/cm?)
> 0 R. Kelas XI
yjsolaming 0" lao |42 |42 |42 |42 Arah
Tengah
Bagian
40 |44 |44 |46 |46 Dgpgn
42,80 2,15 38,52 38,52 378,19
> o R Kelas XI
2|Kolom Inti 0 42 142 |28 |40 |43 Arah
Samping
Bagian
38 |42 |42 |42 |42 Depan
41,10 1,79 37,26 37,26 356,83
5 R. Labor
3|Kolom Praktis 0° Komputer
32 (32 (34|32 |30 Arah
Tengah
Baal
30 |32 (32 (32|34 D:?;::
32,00 1,33 28,72 28,72 220,92
> R Labor
4|Kolom Praktis 0° Komputer
40 (40 |40 |38 (40 Arah
Tengah
Bagian
40 (42 |42 |42 |42 Depan
.., 8080 1,35 3730, 37,30 357,56
T —
Catatan - \ Disahkan Qlen Padang, 25 Juli 2023
] > I\ 20 Kepag’ LPTD Dihtung Ofeh
l: , ~ }’A*Fe\!lgm‘;an Mutu Kqpstruks
[\ | = - C
I\ NG - AQ_
< A;mu.geunuus,ST. MT lsman
SinPS $7083 700301 1 007

NIP 19670710 200701 1 011
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KONDIS| UMUM EKSISTING BANGUNAN
SMA NEGERI 2 SOLOK
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KONDISI UMUM EKSISTING BANGUNAN
SMA NEGERI 2 SOLOK
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KONDISI UMUM EKSISTING BANGUNAN
SMA NEGERI 2 SOLOK

Kaca bangunan yang meleleh

Tulangan kolom yang terekspos




