SUMATERA BARAT PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

W28 DINAS BINAMARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Jalan Taman Siswa No. 1 Telp. 7051700 — 7051756 Fax. (0751) 7051783 Padang

http://www.sumbarprov.go.id — email : pdeisb@sumbarprov.go.id

Nomor . 140/ 3323-PLBG /1083 Padang, 29 Desember 2023
Lampiran  : 1 (satu) rangkap 16 Jumadil Akhir 1445 H
Perihal :  Hasil Permintaan Asesmen Penilaian

Kerusakan Bangunan SMA

Sumatera Barat

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
di-
PADANG

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan surat Nomor 420.02/3492.1/PSMA-2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal
Permohonan Asesmen Penilaian Kerusakan Bangunan SMA Sumatera Barat, Dengan ini
disampaikan hasil pemeriksaan lapangan mengenai analisis kerusakan bangunan tersebut
untuk keperluan Proses Pengajuan Perencanaan DAK Fisik Pendidikan (terlampir). Analisis
kerusakan tersebut telah sesuai dengan Buku Panduan Tata Cara ldentifikasi dan Verifikasi
Kerusakan untuk Sekolah dan Madrasah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi.

Demikian dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

7/

ERASUKMA MUNAF .S.T. M.M.. M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720925 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Pertinggal.



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN GEDUNG

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
SMAN 1 KOTO BALINGKA

JL. LINTAS BARAT AIR BALAM, KECAMATAN KOTO BALINGKA
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Oleh:

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

PROVINSI SUMATERA BARAT
JL. TAMAN SISWA NO. 1 KOTA PADANG




FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah : SMAN 1 KOTO BALINGKA
NPSN : 10303088
Nama Bangunan * LAB. KIMIA
NUP (No Urut Perolehan)
Alamat © JL. LINTAS BARAT AIR BALAM, KECAMATAN KOTO BALINGKA
Kabupaten/Kota * KABUPATEN PASAMAN BARAT Provinsi SUMATERA BARAT
Koordinat 1 0.2738335; 99.4574117
Luas Bangunan © 180 m2 Jumlah Lantai 1
TAHAP 1 - PENGAMATAN VISUAL TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN
e ot i s il BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN PERHITUNGAN TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN TINGKAT
LUME KERUSAKAN
NO SISTEM KOMPONEN saruak  sELURIH | A | Wik Rusak, dengan Tingkat Kerusakan: Komponen KOMPONEN | KOMPONEN THD
KOMPONEN Rusak | Sangat Sangat | Tdk Sesuai/ MASSA BANGUNAN
PEMANI;AAAJ‘.;\SNI::ANGANJ Ringan | Ringan |Sedang | Berat | ‘oo | takasm | 1 [ 2 (3[4 )8 fe| 7 [ TRUKGAS
1 2 3 4 5 8 ¥ 0,00 (020 0,35 | 050 [ 0,70 | 0,85 | 1,00
(1) 2 3 (4) (5 (6) 7 [ () (10) (11) (12) (13) 4 1 (19 | (1§ | (17} [ (18) | (19) | (20) (21) (22) (23)
1 STRUKTUR Pondasi & Sloof Estimasi Tidak ada kerusakan Pondasi diindikasi dalam kondisi baik 0% 12,00% 0,00%
Kolom unit 12 Tidak ada kerusakan 12 0,00 0,00 0,00|0,00]000|000| 0,00 0% 10,00% 0,00%
Balok unit 14 Tidak ada kerusakan 14 0,00 0,00|000(|000|000|000| 0,00 0% 8,00% 0,00%
Ada kerusakan, namun diindikasi | 3 . e g
Atap % 100 tidak membahayakan keselamatan 100% 0,00(000)000)000(070|000( 0,00 70% 7,00% 4,80%
pemanfaatan ruang/bangunan
Ada kerusakan, namun diindikasi
2 ARSITEKTUR Dinding / Partisi % 100 tidak membahayakan keselamatan | 20% 40% 40% 0,00|000|000(020(028]0,00| 0,00 48% 21,50% 10,32%
: : __pemanfaatan ruang/bangunan i = e LA et e () Wl
Plafond % 100 0,00 | 0,00 0,00 0,00/ 070 (0,00 000 | 70% 1000% | 7,00%
Lantai % 100 60% 40% 0,00|000]000|0,30(028]|0,00| 0,00 58% 14,50% 8,41%
Kusen unit 32 32 0,00 000|000)|000|070]|0,00| 0,00 70% 1,00% 0,70%
Pintu unit 4 4 0,00 0,00|000|000]070|0,00| 0,00 T70% 1,50% 1,05%
Jendela unit 28 28 0,00 |1 0,00 (0,00{000(070]|0,00(| 000 70% 2,00% 1,40%
Finishing Plafond % "0 1 oow | 000 | 000 [ 000|000 070 | 60| a0 | 7o% 3,00% o
Finishing Dinding % 100 o nchic i e 8| MRt ey 100% |0.00(000)000)|000/070{0,00| 000 | 70% | 400% 2,80%
Finishing Kusen & Pintu % 100 100% 0,00]0,000,00{0,00[070)0,00| 0,00 70% 2,00% 1,40%
Sebagian besar komponen panel-pane! LP rusak, sebagian besar kabel
3 UTILITAS Instalasi Listrik Estimasi instalasi shortage, seluruh armature rusak berat, sehingga biaya perbaikan 85% 1,00% 0.85%
: - _ lebih dari 85 % dar instalasiba
Material, dimensi, dan konstruksi sistem penyediaan air dindikasi tidak i AR
Instalasi Air Bersih Estimasi sesuai dengan persyaratan teknis (merjuk pada Rencana Teknis apabila 100% 1,00% 1,00%
) ) _ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI) P EAOW . Ll
Drainase Limbah m1 48 | | | 4 | [ 0,00]000]000[000[070] 000 000 | 70% 1,50% 1,05%
TOTAL NILAI KERUSAKAN
Hitung Kerusakan 42,98
S MASSA BANGUNAN | RUANGAN=| 2R
KESIMPULAN TINGKAT KERUSAKAN Rusak

MASSA BANGUNAN / RUANGAN =

Sedang




SKETSA DENAH BANGUNAN

i3 3 O

/

15 m

CATATAN :

1. Atap bangunan menggunakan material seng sudah bergelombang,
berkarat dan ada yang bocor, direkomendasikan untuk mengganti secara
keseluruhan

2. Plafond sudah bergelombang, terkelupas dan ada yang lepas,
direkomendasikan untuk mengganti secara keseluruhan

3. Dinding ada yang mengalami kerusakan karena retak yang berongga
maupun retak rambut

4. Adanya indikasi penurunan pada lantai yang menyebabkan adanya
rongga pada lantai dan dinding bangunan

5. Penutup lantai pada bangunan sebagian mengalami kerusakan karena
retak dan pecah-pecah baik bagian dalam maupun bagian luar

6. Komponen kusen, pintu dan jendela mengalami kerusakan karena sudah
lapuk

7. Perlunya penyempurnaan finishing pada plafond, dinding dan
komponen kusen, jendela dan pintu bangunan

8. Instalasi listrik pada bangunan belum pernah dilakukan perawatan,
maka direkomendasikan untuk mengganti instalasi listrik secara
keseluruhan

9. Instalasi air tidak berfungsi sehingga mengganggu proses pembelajaran

Tingkat Kerusakan

Note:

¥ : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

Ringan 1< 30%
Sedang > 30% - 45%
Berat 1> 45%

TIM SURVEI :

( Erfa Putra, S.
MENGETAHUI
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Barat
( )




FOTO - FOTO
KONDISI UMUM EKSISTING BANGUNAN

PEMILIK : SMAN 1 KOTO BALINGKA

LOKASI i JL. LINTAS BARAT AIR BALAM, KECAMATAN KOTO BALINGKA

1. NAMA BANGUNAN . LAB. KIMIA

2. JUMLAH LANTAI 4
3. FUNGSI BANGUNAN . LAB. KIMIA

4. TAHUN PEMBANGUNAN - a - o - )

5. LUAS TERHITUNG (m?) . 150,00

. Tampak depan bangunan

Pengambilan foto :
Hari : Thursday
Tanggal : 21 March 2024

. Kerusakan pada plafond bagian dalam yang sudah
melendut
Pengambilan foto
Hari 1 Thursday
Tanggal : 21 March 2024

. Kerusakan pada plafond bagian luar

Pengambilan foto :
Hari . Thursday
Tanggal : 21 March 2024

. Kerusakan pada plafond bagian luar

Pengambilan foto :
Hari . Thursday
Tanggal : 21 March 2024




4| 5. Kerusakan pada dinding yang mengalami retak

Pengambilan foto :
Hari . Thursday
Tanggal : 21 March 2024

“1 6. Kerusakan pada dinding yang mengalami retak

Pengambilan foto :
Hari :  Thursday
Tanggal : 21 March 2024

0,1 M (ka= (€x107")
Q07 M.

ket

7. Kerusakan pada dinding yang mengalami retak

Pengambilan foto :
Hari . Thursday
Tanggal : 21 March 2024

| 8. Kerusakan pada dinding yang berayap

Pengambilan foto :
Hari . Thursday

Tanggal : 21 March 2024

9. Kondisi jendela bangunan

Pengambilan foto :
Hari :  Thursday

Tanggal : 21 March 2024




PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

| =i DINAS PENDIDIKAN
s a,_% SMA NEGERI 1 KOTO BALINGKA
i Alamat : Jin. Lintas Barat - Air Balam Kode Pos. 26373
SITEPLAN

SMA NEGERI 1 KOTO BALINGKA

we %"// : KLS[KLS

LAB. KIMIA R.PUS KLS]KLS KLS

|KLS RUANGIMB K"l

LAPANGAN

LAP.BASKET

nYNo SS3w

LAP. VOLI

PARKIR

PARKIR

JALAN LINTAS AIR BALAM - SILAPING
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Kondisi Kerusakan Prasarana (%)

Kecamatan Kec. Koto Balingka, Kabupaten Kab. Pasaman Barat, Provinsi Prov. Sumatera Barat
Tanggal Unduh: 2006:68:2819: 3864 Andriani (sm4nlkb@gmail.com)

SMA N 1 KOTO BALINGKA

Prasarana

No Nama Prasarana ,terang{ Panjang | Lebar

1 BP/BK

13

2 GUDANG
3 KEPSEK

4 KOPERASI

5 Lab Komputer
6 LAB.FISIKA

@asximia @

15
15
20
15
17
10
27

12

8 MES GURU
9 MUSHOLLA

10 PARKIR

14

11 PARKIR MOTOR
12 R.GURU

13 R.PUS

14 RTU

10
115

15 R.WAKILSEK
16 Ruang Osis
17 ruang seni
18 SECURITY

0

12.84

12
3.08
18

2.8

19 Tempat Wudhu

20 UKS

21 WC.GURU LL

4,75
4,75

4.49

4,49

22 WC.SISWA LL
23 WC.SISWA PR
24 WS.GURU PR

25 X1
26 X2
27 X3
28 X4
29 X5

30 X6
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31 X
32 X
33 X
34 X
35 X
36
37 X
38X
39 X
40 X
41 X
42 X
43 X



